M.lausenmeyer

23.06.2025 14:12:57

9

CAD\04_Kanal\2025_02_04_LS_RW_Kanal.dw

genehmigung Niederschlagswassereinleitung Oberndorf Und Reinswinden\02
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Haltungsbezeichnung 3055 3030 3035 3040 3045 3070 3085 3080 3095EIN 3095
Haltungslénge m 54.83 41.67 23.37 29.65 37.55 23.44 17.27 32.91 26.31 35.16
Profiltyp / Hohe (Breite) Typ/mm DN 400 DN 400 DN 400 DN 400 DN 400 DN 400 DN 500 DN 500 DN 400 DN 400
Materialart w W w w W w W w w w
Rauheit mm 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Durchfluss (voll) m3/s 0.3215 0.2996 0.3450 0.2713 0.2729 0.2435 0.4041 0.5880 0.3955 0.2720
FlieBgeschwindigkeit (voll) m/s 2.56 2.38 2.75 2.16 217 1.94 2.06 2.99 3.15 2.16
Durchfluss (max.) m?/s 0.0037 0.0126 0.0195 0.0531 0.0612 0.0749 0.0891 0.1047 0.0000 0.0026
FlieBgeschwindigkeit (max.) m/s 0.85 1.03 0.74 1.68 1.76 1.71 1.66 2.26 0.04 0.47
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Strale Reinswinden Reinswinden Reinswinden Reinswinden Reinswinden Reinswinden Reinswinden Reinswinden Reinswinden Reinswinden
Sohlgefalle o/oo 234 20.3 26.9 16.6 16.8 13.4 11.4 24.0 35.3 16.7
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Biedermann GmbH

Ingenieurbiro fur Tiefbau

Technologiepark 9 (Turm 3) 91522 Ansbach
Tel.: 0981/ 755 70 300 Fax: 0981 /755 70 329
info@ib-bi.de www.ib-bi.de
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Genehmigungsplanung

Unternehmen:

Einleiten von Niederschlagswasser
aus dem Orteilen Reinswinden u. Oberndorf
- Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung -
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